


INDICADORES 
DEL DISPLAY

Pantalla de voltaje 
de entrada

Pantalla de
sobrecalentamiento

Pantalla de 
sobre voltaje

Pantalla de bajo 
voltaje

Pantalla de voltaje 
de salida

Tiempo de
retardo

Pantalla de carga

Inusual

Despacho de
sobre carga

Indicador de
funcionamiento

Interruptor de alimentación

Este es el interruptor de energía general del regulador. 
Si la corriente de carga va más allá, el interruptor de 
energía se apagará automáticamente.

Si este regulador se utiliza para un aparato con 
compresor de motor integrado, seleccione 
“DELAY (RETARDO)”, para disminuir la 
oportunidad de dañar el compresor de motor. 
Si no, por favor selecione “UNDELAY”.

Solución: Reduzca la coriente de carga y luego ponga el 
interruptor de encendido en “ON”.



Ventilador

REVERSO DEL 
REGULADOR

Observación: Los enchufes de entrada y los enchufes de salida se pueden cambiar según se solicite.

Contactos de salida




